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Committente: ARSSAC
Víale Trieste , 93 87100 Cosenza - CS

Data emissione: 17-02-2020 Códice cliente: 3997

Categoría merceologica: 
Descrizione del campione:

Punto di campionamento: 

Procedura di camp.to:(2) 

Doc. di accompagnamento:

Acque destínate al consumo umano
Acqua di rete idrica

Serbatoio c.da Fedula

IST 10 01 rev. 5

Verbale del 13/02/2020

Tipo imballaggio/contenitore: Bottiglia sterile con e senza tiosolfato Data prelievo: 13/02/2020
Descrizione suggello: No Ora prelievo: 11:40 !

Operatöre: Micieli Massimo Data accettazione: 13/02/2020
Quantité contenta: 1000 ml Temp, all'arrivo: +3,9°C
II presente Rapporto di prova riguarda esclusivamente ¡I campione dichiarato e sottoposto ad analisi. Nel caso il campionamento non sia effettuato da! persónate del lat 
come ricevuto, e il laboratorio declina la propria responsabilitá sui risultati calcolati considerando i dati forniti dal Cliente.
II presente Rapporto di prova non puó essere riprodotto parzialmente, se non previa approvazione scritta del laboratorio che lo emette.

»oratorio i risultati ottenuti si considerano riferiti ai campione cosí

I RAPPORTO DI PROVA 19.44 20
PARAMETRI RISULTATI-U'1' UdM LİMİTİ H : f  : INIZIO-FINE METODI

PARAMETRI CHIMICI, FISICI E CHIMICO FISICI
PH __________ __________ __ 8,1 [±0,3] Unitá pH > = 6 ,5  and < = 9 , 5 1nf‘1 13/02/2020-13/02/2020 met. (4)

Conducibilitá 292 r±4] pS/cm < = 2 5 0 0 rif1 13/02/2020-13/02/2020 met.(10)

*Odore Accettabile - Accettabilenf1 13/02/2020-13/02/2020 met. (6)

*Torbiditá Accettabile NTU Accettabilenf/l 13/02/2020-13/02/2020 met. (8)

COSTITUENTI INORGANIC! NON METALLICI ¡

*Nitrito <0,05 mg/l < = 0 , 5 rif1 13/02/2020-13/02/2020 met.(21)

Ammonio <  0,05 mg/l < = 0 , 5 rif1 13/02/2020 -13/02/2020 met. (22)

*Cloro attivo libero 0,11 mg/l CMcTIIV

13/02/2020 -13/02/2020 mët.(23)

METAUX
Ferro <20 pg/i < = 2 0 0 nf1 

< = 2 0 0 nf1
13/02/2020-13/02/2020 i !

met.í30)

REQUISITI MICROBIOLOGICI
Conta Enterococchi intestinali <1 UFC/100ml o 1*-1 13/02/2020-15/02/2020 met.(12)

Conta di microrganismi vitali a 22° <1 UFC/ml Senza variazioni anomalenf1 i ¡
C met.(13)

Conta Escherichia Coli <  1 UFC/IOOml 0 rif.1
13/02/2020 -14/02/2020 met.(271)

Conta Batteri Coliformi <  1 UFC/100ml 0 lif.1
13/02/2020 -14/02/2020 met.(271)

METODI:
Met.(4): EPA 150.1 1982;
Met.(6): APAT CNR IRSA 2050 Man 29 2003; 
Met.(8): APAT CNR IRSA 2110 Man 29 2003; 
Met.(10): EPA 9050 A 1996;
Met.(12): UNI EN ISO 7899-2:2003;
Met.(13): UNI EN ISO 6222:2001;
Met.(21): MP 002 Rev. 0 : 2016;
Met.(22): MP 003 Rev.3: 2017;
Met.(23): MP 004 Rev. 0 : 2016;
Met.(30): MP 011 Rev.3 : 2017;
Met.(271): UNI EN ISO 9308-1:2017;

LÉGISLAZIONE:
rif. 1: D.Lgs. n. 31 del 02/02/2001 s m i

NOTE:
- PROVE CHIMICHE:

Mod Software: Cartesio Second Edition rev. 2.8.7 SN I27F09ANA03 pag. 1 di 2
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RAPPORTO DI PROVA 19.44_20

Se il risultato viene espresso corne < .., si intende minore del limite di quantificazione LOQ che è la più bassa concentrazione di analita nel campione che puô essere rilevata con 
accettabile precisione ed accuratezza. Si precisa che ogni risultato espresso corne < LOQ non indica, in ogni caso, l'assenza del parámetro ricercato nel campione in esame.
- PROVE MICROBIOLOGICHE:
Espressione del risultato per matrice Alimenti/Superfici in conformité a ISO 7218:2Q07/Amd1:2013:
<1 o <10 o <100 o <1000 UFC/g o UFC/ml" o UFC/cm2: significa l'assenza di crescita di colonie in piastra alla prima diluizione utile.
Presentí ma <4 o Presentí ma <40 o Presentí ma <400 UFC/g o UFC/ml" o UFC/cm2: si intende "Microrganismi presentí ma inferiori a 4 o 40 o 400 UFC, il che significa che il numero di 
colonie cresciute in piastra alla prima diluizione utile è compreso tra 1 UFC e 3 UFC.
Stimate: l'espressione stimate in aggiunta al valore, significa che il numero di colonie cresciute in piastra alla prima diluizione utile è compreso tra 4 UFC e 9 UFC.
Espressione del risultato per matrice Acqua in conformité a ISO 8199:2018:
<1 o <100 UFC/vol: significa l'assenza di crescita di colonie in piastra alla prima diluizione utile (il valore <1 è da considerarsi corne 0 per l’interpretazione dei limiti di legge).
Presentí ma <3 o Presentí ma <300: si intende "Microrganismi presentí nel volume preso in esame ma inferiori a 3 o 300 UFC/volume", il che significa che il numero di colonie cresciute in 
piastra alla prima diluizione utile è compreso tra 1 o 2 UFC.
Stimate: l’espressione stimate significa che il numero di colonie cresciute in piastra alla prima diluizione utile è compreso tra 3 UFC e 9 UFC.
- REGOLA DECISIONALE: Qualora sia riportata una Dichiarazione di conformité, essa è stata formulata senza tener conto dell'incertezza di misura.

I parametri verificati risultano avéré valori CONFORMI aile disposizioni previste dal D.Lgs. 31/2001 e s.m.i.

!

* Prova non accreditata da Accredia j
(1 ) Incertezza estesa, là dove indicata, è calcolata applicando un fattore di copertura pari a 2 corrispondente ad un livello di fiducia circa del 95%
(2) Il campionamento è escluso dall'accreditamento 1

■ _____________________  pag. 2 di 2
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Committente: ARSSAC !
Viale Trieste , 93 87100 Cosenza - CS

Data emissione: 17-02-2020 Códice diente: 3997

Categoría merceologica: Acque destínate al consumo umano
Descrizione del campione: Acqua di rete idrica

Punto di campionamento: Serbatoio c.da Lupara

Procedura di camp.to:(2) 1ST 10 01 rev. 5

Doc. di accompagnamento: Verbale del 13/02/2020

Tipo imballaggio/contenitore: Bottiglia sterile con e senza tiosolfato Data prelievo: 13/02/2020
Descrizione suggello: No Ora prelievo: 10:50
Operatöre: Micieli Massimo Data accettazione: 13/02/2020
Quantité conferita: 1000ml Temp, allarrivo: +3,9°C
II presente Rapporto di prova riguarda esclusivamente ¡I campione dichiarato e sottoposto ad analisi. Nel caso il campionamento non sia effettuato dal persónate del laboratorio i risultati ottenuti si considerado riferiti al campione cosí 
come ricevuto.eil laboratorio declina la propria responsabilitá sui risultati calcolati considerando i dati forniti dal Cliente. : i
II presente Rapporto di prava non puó essere riprodotto parcialmente, se non previa approvazione scritta del laboratorio che lo emette.

RAPPORTO DI PROVA 18.44 20
PARAWIETRI RISULTATI-U*1’ UdM l im it i 1NIZIO-FINE METODI

PARAMETRI CHIMICl, FISICI E CHIMICO FISICI
PH 8,1 [±0.31 Unità pH >=6,5 and < = 9 ,5 rif1 13/02/2020-13/02/2020 met. (4)

Conducibilitá 289 i±41 uS/cm <=2500fif/l 13/02/2020-13/02/2020 met.(10)

*Odore Accettabile _ Accettabilenf1 13/02/2020 -13/02/2020 met. (6)

*Torbiditá Accettabile NTU Accettabilenf1 13/02/2020 -13/02/2020 met. (8)

COSTITUENTI INORGANIC! NON METALLICI I
*Nitrito < 0,05 mq/l <=0,5 "f1 13/02/2020 - 13/02/2020 met. (21)

Ammonio < 0,05 mg/l <=0,5"f1 13/02/2020-13/02/2020 met. (22)

*Cloro attivo libero 0,09 ____  mg/l________ CNcTIIV

13/02/2020-13/02/2020 met.(23)

METALLI. ! !
Ferro <20 Mg/l <=200 rif1 

<=200 rif1
13/02/2020-13/02/2020

met. (30)

REQUISIT! MICROBIOLOGICI
Conta Enterococchi intestinali <1 UFC/100ml o 1 13/02/2020-15/02/2020 met. (12)

Conta di microrganismi vitali a 22° 
C

< 1 UFC/ml Senza variazioni anomalenf 1 13/02/2020 -16/02/2020

metí (13)

Conta Escherichia Coli <1 UFC/100ml 0rif1 13/02/2020 -14/02/2020 met.(271)

Conta Batteri Coliformi < 1 UFC/100ml 0 nf.1 13/02/2020 - 14/02/2020 met. (271)

METODI;
Met.(4): EPA 150.1 1982;
Met.(6): APAT CNR IRSA 2050 Man 29 2003; 
Met.(8): APAT CNR IRSA 2110 Man 29 2003; 
Met. (10): EPA 9050 A 1996;
Met.(12): UNI EN ISO 7899-2:2003;
Met.(13): UNI EN ISO 6222:2001;
Met.(21): MP 002 Rev. 0 : 2016;
Met.(22): MP 003 Rev.3 : 2017;
Met.(23): MP 004 Rev. 0 : 2016;
Met.(30): MP 011 Rev.3 : 2017;
Met.(271): UNI EN ISO 9308-1:2017;

! I : ": j h

! ! ■ ' . 
j ;

LEGI3LAZIONE:
rif.1: D.Lgs. n. 31 del 02/02/2001 s.m.i.

- PROVE CHIMICHE:

r : ;;

Mod Software: Cartesio Second Edition rev. 2.8.7 SN I27F09ANA03
' :: J : ;  ;
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Se il risultato viene espresso come < .., si intende minore del limite di quantificazione LOQ che è la piu bassa concentrazione di analita nel campione che puo essere rilevata con 
accettabile precisione ed accuratezza. Si precisa che ogni risultato espresso come < LOQ non indica, in ogni caso, l'assenza del parametro ricercato nel campione in esame.
- PROVE MICROBIOLOGICHE: ’
Espressione del risultato per matrice Alimenti/Superfici in conformité a ISO 7218:2007/Amd1:2013: h
<1 o <10 o <100 o <1000 UFC/g o UFG/ml" o UFC/cm2: significa l'assenza di crascita di colonie in piastra alia prima diluizione utile.
Presentí ma <4 o Presentí ma <40 o Presentí ma <400 UFC/g o UFC/ml" o UFC/cm2: sí intende "Microrganismi presentí ma inferiori a 4 o 40 o 400 UFC, il che significa che il numero di
colonie cresciute in piastra alia prima diluizione utile è compreso tra 1 UFC e 3 UFC. . M
Stimate: l'espressione stimate in aggiunta al valore, significa che ¡I numero di colonie cresciute in piastra alia prima diluizione utile è compreso tra 4 UFC e 9 UFC.
Espressione del risultato per matrice Acqua in conformité a ISO 8199:2018: !|
<1 o <100 UFC/vol: significa l'assenza di crascita di colonie in piastra alia prima diluizione utile (il valore <1 è da considérerai come 0 per l'interpretazione dei limiti di legge).
Presentí ma <3 o Presentí ma <300: si intende "Microrganismi presentí nel volume preso in esame ma inferiori a 3 o 300 UFC/volume", il che significa che il numero di colonie cresciute in 
piastra alia prima diluizione utile è compreso tra 1 o 2 UFC. 11
Stimate: l’espressione stimate significa che il numero di colonie cresciute in piastra alia prima diluizione utile è compreso tra 3 UFC e 9 UFC. m
- REGOLA DECISIONALE: Qualora sia riportata una Dichiarazione di conformité, essa è stata formulata senza tener conto dell'incertezza di misura.

W Ê t& Ê K Ê Ê È Ê Ê Ê Ë Ê Ë K B Ê Ê K IÊ Ê È Ê S È Ê Ê fflK Ê Ê IK È È fflÈ Ê lM Ê ^ K I& IÊ È Ê i
I parametri verificati risultano avere valori CONFORM! alie disposizioni previste dal D.Lgs. 31/2001 e s.m.i.

Fine del RAPPORTO DI PROVA 18.44_20

II recupero medio é compreso fra 70% e 120%. I risultati riportati non sono corretti per mezzo del recupero, ove previs

* Prova non accreditata da Accredia
(1) Incertezza estesa, là dove indicata, è calcolata applicando un fattore di copertura pari a 2 corrispondente ad un livello di fiducia circa del 95%
(2) II campionamento è escluso dall'accreditamento __________ _________________________  : . ■ h  i' :
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Committente: ARSSAC !
Viale Trieste , 93 87100 Cosenza - CS

Data emissione: 17-02-2020 ______________  Códice cliente: 3997

Categoria merceologica: 
Descrizione del campione:

Punto di campionamento: 

Procedura di camp.to:(2)

Doc. di accompagnamento: 

Tipo imballaggio/contenitore:

Acque destinate al consumo urnano
Acqua di rete idrica

Serbatoio c.da Lupara

1ST 10 01 rev. 5

Verbale del 13/02/2020

Bottiglia sterile con e senza tiosolfato Data prelievo: 13/02/2020
Descrizione suggello: No Ora prelievo: 10:40
Operatöre: Micieli Massimo Data accettazione: 13/02/2020
Quantité conferita: 1000 ml Temp, all'arrivo: +3,9°C
II presente Rapporto di prava riguarda esclusivamente il campione dichiarato e sottoposto ad analisi. Nel caso il campionamento non sia effettuato dal persónate del laboratorio i risultati ottenuti si considerado riferiti al campione cosí 
come ricevuto, e il laboratorio declina la propria responsabilitá sui risuftati calcolati considerando i dati forniti dal Cliente.
II presente Rapporto di prava non puó essere riprodotto parcialmente, se non previa approvazione scritta del laboratorio che lo emette. ; s

RAPPORTO DI PROVA 17.44 20
PARAMETRI RISULTATI-U™ UdM UMJT1 INIZIO-FİNE METODf

PARAMETRI CHIMICI, FISICI E CHIMICO FISICI
P H 8,0 [±0,3] Unità pH > = 6 ,5  and < = 9 , 5 rif1 13/02/2020-13/02/2020 met. (4)

Conducibilitá 2 8 8  r±41 uS/cm < = 2 5 0 0 rif1 I 13/02/2020-13/02/2020 meti(IO)

*Odore Accettabile _ Accettabilenf1 13/02/2020 -13/02/2020 met. (6)

*Torbiditá Accettabile NTU Accettabilenf 1 13/02/2020-13/02/2020 met. (8)

COSTITUENTIINORGANICI NON METALLICI !
*Nitrito <  0,05 mg/l < = 0 , 5 rif'1 13/02/2020-13/02/2020 met. (21)

Ammonio <0,05 mg/l < = 0 , 5 rif-1 13/02/2020-13/02/2020 met. (22)

*Cloro attivo libero 0,07 mg/l < = 0 , 2 rif’1 13/02/2020-13/02/2020 met.(23)

METALLI. j I
Ferro <20 pg/i < = 2 0 0  rif1 13/02/2020-13/02/2020

< = 2 0 0  rif/l met. (30)

REQUISITI MICROBIOLOGICI
Conta Enterococchi intestinal! <  1 UFC/100ml o " ' - 1 : : h :  - 13/02/2020-15/02/2020 met.(12)

Conta di microrganismi vitali a 22° <1 UFC/ml Senza variazioni anomalenf1 13/02/2020 - 16/02/2020

C met.(13)

Conta Escherichia Coli <1 UFC/100ml o nf-1 ; ;t  i l : P : 13/02/2020-14/02/2020 met. (271)

Conta Batteri Coliformi <1 UFC/100ml 0 rif.1 13/02/2020 -14/02/2020 met. (271)

Met (4) EPA 150 1 1982,
Met.(6): APAT CNR IRSA 2050 Man 29 2003;
Met.(8): APAT CNR IRSA 2110 Man 29 2003; !
Met.(10): EPA 9050 A 1996;
Met.(12): UNI EN ISO 7899-2:2003; !
Met.(13): UNI EN ISO 6222:2001 ; !
Met.(21): MP 002 Rev. 0 : 2016; Í
Met.(22):MP 003 Rev.3: 2017; i
Met.(23): MP 004 Rev. 0 : 2016; i
Met.(30): MP 011 Rev.3 : 2017; I i
Met.(271): UNI EN ISO 9308-1:2017; I M

rif.1: D.Lgs. n. 31 del 02/02/2001 s.m.i. j m

NOTE:
- PROVE CHIMICHE:

Mod Software: Cartesio Second Edition rev. 2.8.7 SN I27F09ANA03 pag. 1 d i  2
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RAPP0RT0 DI PROVA 17.44 20

Se il risultato viene espresso come < .., si intende minore del limite di quantificazione LOQ che è la più bassa concentrazione di analita nel campione che puô essere rilevata con : 
accettabile precisione ed accuratezza. Si precisa che ogni risultato espresso corne < LOQ non indica, in ogni caso, fassenza del paramétra ricercato nel campione in esame.
- PROVE MICROBIOLOGICHE:
Espressione del risultato per matrice Alimenti/Superfici in conformité a ISO 7218:2007/Amd 1:2013:
<1 o <10 o <100 o <1000 UFC/g o UFC/ml" o UFC/cm2: significa l’assenza di crescita di colonie in piastra alla prima diluizione utile. | :
Presentí ma <4 o Presentí ma <40 o Presentí ma <400 UFC/g o UFC/ml" o UFC/cm2: si intende "Microrganismi presentí ma inferiori a 4 o 40 o 400 UFC, il che significa che il numero di 
colonie cresciute in piastra alla prima diluizione utile è compreso tra 1 UFC e 3 UFC.
Stimate: l’espressione stimate in aggiunta al valore, significa.che il numero di colonie cresciute in piastra alla prima diluizione utile è compreso tra 4 UFC e 9 UFC.
Espressione del risultato per matrice Acqua in conformité a ISO 8199:2018: î
<1 o <100 UFC/vol: significa fassenza di crescita di colonie in piastra alla prima diluizione utile (il valore <1 è da considerarsi corne 0 per l'interpíjetazione dei limiti di legge).
Presentí ma <3 o Presentí ma <300: si intende "Microrganismi presentí nel volume preso in esame ma inferiori a 3 o 300 UFC/volume", il che significa che il numero di colonie cresciute in 
piastra alla prima diluizione utile è compreso tra 1 o 2 UFC. ! ¡
Stimate: l'espressione stimate significa che il numero di colonie cresciute in piastra alia prima diluizione utile è compreso tra 3 UFC e 9 UFC. i :
- REGOLA DECISIONALE: Qualora sia riportata una Dichiarazione di conformité, essa è stata formulata senza tener conto dell'incertezza di misura.

I parametri verificati risultano avere valori CONFORMI alie disposizioni previste dal D.Lgs. 31/2001 e s.m.i.

II recupero medio é compreso fra 70% e 120%. I risultati riportati non sono corretti per mezzo del recupero, ove previsto.

Fine del RAPPORTO DI PROVA 17.44 20

* Prova non aecreditata da Accredia
(1) Incertezza estesa, là dove indícata, è calcolata applicando un fattore di copertura pari a 2 corrispondente ad un livelloidi
(2) II oampionamento è escluso dall'accreditamento______________________ _______________________ ____________

fiducia circa del 95%
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Committente: ARSSAC
Viale Trieste , 93 87100 Cosenza - CS

Data emissione: 13-01-2020 Códice diente: 3997

Categoría merceologica: 
Descrizione del campione: 

Punto di campionamento: 

Procedura di camp.to:(2)

Doc. di accompagnamento: 

Tipo imballaggio/contenitore: 

Descrizione suggello: 

Operatore:

Acque destínate al consumo umano
Acqua di rete idrica

Serbatoio c.da Fedula

IST 10 01 rev. 5

Verbale del 09/01/2020

Bottiglia sterile con e senza tiosolfato

No

Micieli Massimo

Data prelievo:

Ora prelievo:
Data accettazione:

09/01/2020

10:10
09/01/2020

Quantité conferita: 1000 ml N i Temp, all'arrivo: +4 °c
II presente Rapporto di prova riguarda esclusivamente il campione dichiarato e sottoposto ad analisi. Nel caso il campionamento non sia effettuato dal persónate del lj¡ 
come ricevuto, e il laboratorio declina la propria responsabilitá sui risultati calcolati considerando i dati fomiti dal Cliente. ■■ ■ i ¡ 
II presente Rapporto di prova non puó essere riprodotto parcialmente, se non previa approvazione scritta del laboratorio che lo emette.

. : i i

aboratorio i risultati ottenuti si considerano riferiti al campione cosi

H H H M İ RAPPORTO DI PROVA 5.9 2 0

PARAMETRI RISULTATHJ'1’ UdM LİMİTİ INIZIO-FINE P/IETODI

PARAMETRI CHIMICI, FISICI E CHIMICO FISICI
PH 7,4 T±0,3l Unité pH > = 6,5 and < = 9,í • nf-1 09/01/2020-09/01/2020 met. (4)

Conducibilitá 382 |±4] gS/cm < = 2500rif1 09/01/2020 - 09/01/2020 met.(10)

*Odore Accettabile _ Accettabile nt1¡ 09/01/2020-09/01/2020 met. (6)

*Sapore Accettabile -  ■ Accettabilenf1 09/01/2020-09/01/2020 met. (7)

*Torbiditá Accettabile NTU Accettabilenf/l 09/01/2020 -  09/01/2020 met. (8)

COSTITUENTIINORGANICI NON METALLICI ¡ [Mİ j : .T
^Nitrito <0,05 mg/l < = 0,5 rií 1 ¡ 09/01/2020-09/01/2020 met;(21)

Ammonio < 0,05 mg/l < = 0,5 rif1 ! 09/01/2020-09/01/2020 met.(22)

*Cloro attivo libero <0,02 mg/l < = 0 ,2"f1 í 09/01/2020 - 09/01/2020 metj(23y

METALLI. ■■ j M-.i : j İ.

Ferro <20 pg/i
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09/01/2020-09/01/2020
met.(30)

REQUISITI MICROBIOLOGICI I ; H : f; ! ■ L
Conta Enterococchi intestinali 0 UFC/100ml orif1 [ 09/01/2020-11/01/2020 met. (12)

Conta di microrganismi vitali a 22° 
C

<1 UFC/rnl Senza variazionii anom alenf1 09/01/2020 -12/01/2020
met. (13)

Conta Escherichia Coli 0 UFC/100ml orif-1 : ! 09/01/2020-10/01/2020 met. (271)

Conta Batteri Coliformi 0 UFC/100ml o rif1 !
T — i “  ; ~ ;---------------- :---------------------;-----------

09/01/2020-10/01/2020 met. (271)
!l İMİ.! .:! ; ■ :.s n

METODI:
Met.(4): EPA 150.1 1982;
Met.(6): APAT CNR IRSA 2050 Man 29 2003; 
Met.(7): APAT CNR IRSA 2080 Man 29 2003; 
Met.(8): APAT CNR IRSA 2110 Man 29 2003; 
Met.(10): EPA 9050 A 1996;
Met.(12): UNI EN ISO 7899-2:2003;
Met.(13): UNI EN ISO 6222.2001 ;
Met. (21 ): MP 002 Rev. 0 : 2016;
Met.(22): MP 003 Rev.3 : 2017;
Met.(23): MP 004 Rev. 0 : 2016;
Met.(30): MP 011 Rev.3 : 2017;
Met.(271): UNI EN ISO 9308-1:2017;

LEGÎSLAZJONE:
rif. 1 : D.Lgs. n. 31 del 02/02/2001 s m i

NQTEí

Mod Software: Cartesio Second Edition rev. 2.8.7 SN I27F09ANA03 pa g . 1 d i  2
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RAPPORTO DI PROVA 5,9 20
I

: :|
- Se il risultato viene espresso come <....... , si intende minore del limite di quantificazione LQ che é la píü bassa concentrazione di ana
accettabile precisione ed accuratezza.
Si precisa che ogni risultato espresso come < LQ non indica, in ogni caso, l'assenza del parametro ricercato nel campione in esame.
Qualora sia riportata una Dichiarazione di conformitá, essa é stata formulata senza tener conto dell'incertezza di misura.

ita nel campione che puó essere rilevata con

■ l;:U ; : ■

l i i l i i l l i
I parametri verificati risultano avere valori CONFORMI alie disposizioni previste dal D.Lgs. 31/2001 e s.m.i.

II recupero medio é compreso fra 70% e 120%. I risultati riportati non sono corretti per mezzo del recupero, ove previsto.

Fine del RAPPORTO DI PROVA 5.9 20
cirio

* Prova non accreditata da Accredia
(1) Incertezza estesa, la dove indicata, é calcolata applicando un fattore di copertura pari a 2 corrispondente ad un livello di fiducia circa del 95%
(2) II campionamento é escluso daH'accreditamento_____________ __________________________________________

pag. 2 di 2

ANALITICALS CONTROLS S.R.L.
Contrada Cimino n° 36 - 87018 - San Marco Argentano (CS)



fTANALITICALS 
m  CONTROLS s

<’■’£? d< trv-fipinriog'Ct'f' cfunv~h<s> /w  > fcî&şrt 
açrc&i 'n&rftjşrt? ¡* &mi&er>tæteîşfsettfû *a*fJtg%'tg&a /?<*,, attate &• /?>-?»- t,^TAiA^>cc'Wo<h <?/ -? ®i 7

SAN HARCO A&<3ENTANO (CS)

L A B  N ö 0 9 9 9  L

aors-ííEi di Mutüö R5eö«<̂ im«f*tc
£AV ?AF e SM*.C i ;
ssgtmatyoteK tAFaatttmciVaiuací ÁeoogafUssaa

Ï

Data emissione: 13-01-2020

Committente: ARSSAC
Víale Trieste , 93 87100 Cosenzs

:M I I.;

i - CS
Codice diente: 3997

Categoria merceologica: 
Descrizione del campione: 

Punto di campionamento: 

Procedura di camp.to:(2)

Doc. di accompagnamento: 

Tipo imballaggio/contenitore:

Acque destínate al consumo umano
Acqua di rete idrica

F.P. Az. Agr. Montone

IST 10 01 rev. 5

Verbale del 09/01/2020

Bottiglia sterile con e senza tiosolfato Dàta prelievo: 09/01/2020
Descrizione suggello: No Ora prelievo: 09:40
Operatöre: Micieli Massimo Data accettazione: 09/01/2020
Quantité conferita: 1000ml Temp. alParrivo: +4 °C
II presente Rapporto di prova riguarda esclusivamente il campione dichiarato e sottoposto ad analisi. Nel caso il campionamento non sia effettuato dal persónate del laboratorio i risultati ottenuti si considerarlo riferiti al campione cosí 
come ncevuto, e il laboratorio declina la propria responsabilitá sui risuitati calcolati considerando i dati forniti dal Cliente.
II presente Rapporto di prova non puó essere riprodotto parcialmente, se non previa approvazione scritta del laboratorio che lo emette. ¡ i

RAPPORTO DI PROVA 4.9 2 0

PARAMETRI RISULTAT1-U'” UdM LİMİTİ INIZIO-FINE METODI

PARAMETRI CHIMICI, FISICI E CHIMICO FISICI i
! !

PH 7,3 [±0,3]___________ Unità pH > = 6 ,5  a n d  < = 9 ,5 rif1 09/01/2020-09/01/2020 met. (4)

Conducibilitá 378 |±41 uS/cm < = 2 5 0 0 rif1 09/01/2020-09/01/2020 met.(10)

*Odore Accettabile A c c e t ta b i le nM i 09/01/2020 - 09/01/2020 met. (6)

*Sapore Accettabile _ A c c e t ta b i le rif1 09/01/2020-09/01/2020 met. (7)

*Torbiditá Accettabile NTU A c c e t ta b i le rif 1 ! 09/01/2020 - 09/01/2020 met.(8)

COSTITUENTIINORGANICI NON METALLICI
^Nitrito <  0,05 mg/l < = 0 5 rif.i : 09/01/2020 - 09/01/2020 met, (21)

Ammonio <  0,05 mg/l < = 0 ,5 rif1 09/01/2020 - 09/01/2020 met. (22)

*Cloro attivo libero 0,16 mg/l < = 0 ,2 "11 09/01/2020 - 09/01/2020 metl (23)___

METALLI.
Ferro <20 p g / i

£
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09/01/2020 - 09/01/2020
met. (30)

REQUISITI MICROBIOLOGICI
Conta Enterococchi intestinali 0 UFC/100ml 0 rif1 ; 09/01/2020-11/01/2020 met.(12)

Conta di microrganismi vitali a 22° 
C

<1 UFC/ml S e n z a  v a r ia z io n i a n o n ia le nf1 09/01/2020-12/01/2020

met. (13)

Conta Escherichia Coli 0 UFC/100ml 0 nf,1 09/01/2020-10/01/2020 met. (271)

Conta Batteri Coliformi 0 UFC/100ml 0 rtf 1 09/01/2020-10/01/2020 met. (271)

METODI:
Met.(4): EPA 150.1 1982;
Met.(6): APAT CNR IRSA 2050 Man 29 2003; 
Met.(7): APAT CNR IRSA 2080 Man 29 2003; 
Met.(8): APAT CNR IRSA 2110 Man 29 2003; 
Met.(10): EPA 9050 A 1996;
Met.(12): UNI EN ISO 7899-2:2003;
Met.(13): UNI EN ISO 6222:2001 ;
Met.(21): MP 002 Rev. 0 : ¿016;
Met.(22): MP 003 Rev.3 : 2017;
Met.(23): MP 004 Rev. 0 : 2016;
Met.(30): MP 011 Rev.3 : 2017;
Met.(271 ): UNI EN ISO 9308-1:2017;

h ' i

r- \ •

' ! I : !
! ! :
¡

:
; i

LEGISLAZIONE:
rif.1: D.Lgs. n. 31 del 02/02/2001 s.m.i.

M È Ê Ê È Ê K m

! ! :
"I ! ■

NOTE:

Mod Software: Cartesio Second Edition rev. 2.8.7 SN I27F09ANA03

; l\  \ : ' :
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RAPPORTO DI PROVA 4.9 20

- Se il risultato viene espresso come <...... ., si intende minore del limite di quantificazione LQ che é la piü bassa concentrazione di analita nel campione che puó essere rilevata con!
accettabile precisione ed accuratezza.
Si precisa che ogni risultato espresso come < LQ non indica, in ogni caso, l'assenza del parametro ricercato nel campione in esame.
Qualora sia riportata una Dichiarazione di conformitá, essa é stata formulata senza tener conto dell'incertezza di misura.

I parametri verificati risultano avere valori CONFORMI alie disposizioni previste dal D.Lgs. 31/2001 e s.m.i.

II recupero medio é compreso fra 70% e 120%. I risultati riportati non sono corretti per mezzo del recupero, ove previsto.

Fine del RAPPORTO DI PROVA 4.9 20
ilacino

!

* Prova non accreditata da Accredia
(1) Incertezza estesa, la dove indicata, é caloolata applicando un fattore di copertura pari a 2 corrispondente ad un livello di fid
(2) II campionamento é escluso dall'accreditamento

! : : ¡ ■! 
ucia circa del 95%
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■ Committente: ARSSAC j j
Víale Trieste , 93 87100 Cosenza - CS

Data emissione: 13-01-2020 Códice cliente: 3997

Categoría merceologica: 
Descrizione del campione: 

Punto di campionamento: 

Procedura di camp.to:(2)

Doc. di accompagnamento: 

Tipo imballaggio/contenitore:

Acque destínate al consumo umano
Acqua di rete idrica

Serbatoio c.da Lupara

1ST 10 01 rev. 5

Verbale del 09/01/2020

Bottiglia sterile con e senza tiosolfato Data prelievo:

■ I :

09/01/2020
Descrizione suggello: No Ora prelievo: 09:15
Operatöre: Micieli Massimo Data accettazione: 09/01/2020
Ouantitâ conferita: 1000 ml Temp, all'arrivo: +4 °C
II presente Rapporto di prova riguarda esclusivamente il campione dichiarato e sottoposto ad analisi. Nel caso il campionamento non sia effettuato dal personale del laboratorio i risultati ottenuti si considerado riferiti al campione cosí 
come ricevuto, e ¡I laboratorio declina la propria responsabilitá sui risultati calcolati considerando i dati forniti dal Cliente. ! i
II presente Rapporto di prova non puó essere riprodotto parcialmente, se non previa approvazione scritta del laboratorio che lo emette. i ,

İ H H H H R A P P O R T O  D İ P R O V A  3 .9 2 0

PARAMETRI RISULTATİ-U™ üdM LİMİTİ 1NIZIO-FINE METODİ

PARAMETRI CHIMICI, FISICI E CHIMICO FISICI I
! ; T  !!

PH _________________ _ 7,8 [±0,3] Unità pH >=6,5 and <=9,5rif 1 09/01/2020 - 09/01/2020 met.(4)

Conducibilitá 376 f±41 uS/cm <=2500ril1 09/01/2020 - 09/01/2020 met. (10)

*Odore Accettabile _ Accettabilenf 1 09/01/2020-09/01/2020 met. (6)

*Sapore Accettabile _ Accettabilenf! ı ı 09/01/2020 - 09/01/2020 met. (7)

*Torbiditá Accettabile NTU Accettabilenf1 09/01/2020 - 09/01/2020 met.(8)

COSTITUENTIINORGANICI NON METALLICI
i : : i I ;

*Nitrito < 0,05 mq/l <=0,5nf1 09/01/2020 - 09/01/2020 met.(21)

Ammonio < 0,05 mg/l <=0,5rtf 1 09/01/2020 - 09/01/2020 met. (22)

*Cloro attivo libero <0.02 mg/l <=0,2rif1 09/01/2020-09/01/2020 met. (23)

METALLI. I : ' ' 1 i ;

Ferro <20 pg/ı <=200 riM 
<=200 rif-1

09/01/2020-09/01/2020
met.(3Q)

REQUISITI MICROBIOLOGICI
Conta Enterococchi intestinali 0 UFC/1OOrnl 0 rif.1 ! 09/01/2020-11/01/2020 met. (12)

Conta di microrganismi vitali a 22° 
C

< 1 UFC/ml Senza variazioni anomalenf1 09/01/2020 -12/01/2020

met.(13)

Conta Escherichia Coli 0 UFC/1 OOml 0nf.1 09/01/2020-10/01/2020 met. (271)

Conta Batteri Coliformi 0 UFC/100ml 0rif1 I ! 09/01/2020-10/01/2020 met. (271)

METODl:
Met.(4): EPA 150.1 1982;
Met.(6): APAT CNR IRSA 2050 Man 29 2003; 
Met.(7): APAT CNR IRSA 2080 Man 29 2003; 
Met.(8): APAT CNR IRSA 2110 Man 29 2003; 
Met.(10): EPA 9050 A 1996;
Met.(12): UNI EN ISO 7899-2:2003;
Met.(13): UNI EN ISO 6222:2001 ;
Met.(21 ): MP 002 Rev. 0 : 2016;
Met.(22): MP 003 Rev.3 : 2017;
Met.(23):MP 004 Rev. 0:2016;
Met.(30): MP 011 Rev.3 : 2017;
Met.(271): UNI EN ISO 9308-1:2017;

i 't  ■ ! !

; i: ■ V ■

: i;-.:

:
j- : ; j

- I /  ‘

; . I ,

■ . S■ : i

; !;

LEGISLAZIONE: W ÊÊÊÈÈÈÊÊÈÊËÊÊÊM È'
rif. 1 : D.Lgs. n. 31 del 02/02/2001 s.m.i. i i

Mod Software: Cartesio Second Edition rev. 2.8.7 SN I27F09ANA03

ANALITICALS CONTROLS S.R.L.
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Contrada Cimino n° 36 - 87018 - San Marco Argentano (CS)
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RAPP0RT0 DI PROVA 3.9 20

- Se il risultato viene espresso come <....... , si intende minore del limite di quantificazione LQ che é la piu bassa concentrazione di analitá nel campione che puo
accettabile precisione ed accuratezza. i i
Si precisa che ogni risultato espresso come < LQ non indica, in ogni caso, l'assenza del parametro ricercato nel campione in esame. i
Qualora sia riportata una Dichiarazione di conformitá, essa é stata formulata senza tener conto dell'incertezza di misura. i

I parametri verificati risultano avere valori CONFORMI alie disposizioni previste dal D.Lgs. 31/2001 e s.m.i. i

II recupero medio é compreso fra 70% e 120%. I risultati riportati non sono corretti per mezzo del recupero, ove previsto.

rilevata con i

Fine del RAPPORTO DI PROVA 3.9 20
lacirio

: : ¡

i

* Prova non accreditata da Accredia
(1) incertezza estesa, lá dove indicata, é calcolata applicando un fattore di copertura pari a 2 corrispondente ad un livellc
(2) II campionamento é escluso dall'accreditamento

) di fiducia circa del 95%
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